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ABSTRAK 

Lumpur tinja yang ada di tangki septik belum aman untuk dibuang ke lingkungan 

karena masih harus diolah pada Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Fasilitas 

sanitasi akan dikategorikan sebagai sanitasi aman apabila dialirkan ke tangki septik 

dengan penyedotan rutin dan pengolahan melalui IPLT. Kabupaten Purbalingga dan 

Kabupaten Banjarnegara belum memenuhi target sanitasi aman. Perencanaan ini 

bertujuan untuk menganalisis alasan dibutuhkannya perencanaan IPLT Regional 

Purbanegara Provinsi Jawa Tengah serta membuat perencanaan teknis dan estimasi 

biaya yang dibutuhkan dalam perencanaan IPLT Regional Purbanegara Provinsi 

Jawa Tengah. Pengambilan sampel untuk perencanaan ini menggunakan metode 

yang diatur dalam Buku Pedoman Perencanaan Teknis Terinci Instalasi Pengolahan 

Lumpur Tinja (IPLT) yang diterbitkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Hasil dari perencanaan ini adalah sistem 

pengolahan lumpur tinja dengan rangkaian unit bak penerima dan barscreen, grease 

trap, sludge holding tank, screw press, cake area, bak penampung supernatan, 

anaerobic biofilter, aerobic biofilter, clarifier, dan desinfeksi dengan perkiraan 

anggaran biaya Rp3.200.000.000,00 untuk biaya konstruksi, Rp2.366.000.000,00 

untuk biaya pengadaan barang, dan Rp46.000.000,00 untuk biaya operasional dan 

pemeliharaan setiap bulannya. 

 

Kata kunci: lumpur tinja, IPLT, tangki septik, biofilter
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ABSTRACT 

Fecal sludge in the septic tank is not yet safe to be discharged into the environment 

as it still needs to be treated at the Fecal Sludge Treatment Plant (FSTP). A 

sanitation facility will be categorized as safely sanitized if it discharges to the septic 

tank with regular desludging and treatment through the FSTP. Purbalingga District 

and Banjarnegara District have not yet met the target of safe sanitation. This plan 

aims to analyze the reasons for the need for planning the Purbanegara Regional 

FSTP in Central Java Province and to make technical planning and cost estimates 

needed in planning the Purbanegara Regional FSTP in Central Java 

Province. Sampling for this planning uses the method stipulated in the Detailed 

Technical Planning Guidebook for Fecal Sludge Treatment Plant (STP) published 

by the Ministry of Public Works and Housing, Republic of Indonesia. The result of 

this planning is a fecal sludge treatment plant with a series of receiving basin and 

bar screen units, grease trap, sludge holding tank, screw press, cake area, 

supernatant holding basin, anaerobic biofilter, aerobic biofilter, clarifier, and 

disinfection with an estimated cost budget of IDR3,200,000,000.00 for construction 

cost, IDR2,366,000,000.00 for procurement cost, and IDR46,000,000.00 for 

operational and maintenance cost each month. 

 

Keyword: fecal sludge, FSTP, septic tank, biofilter  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Manusia, dalam melakukan aktivitas sehari-hari, pasti menghasilkan air 

limbah, baik itu air limbah dari kegiatan nonkakus (grey water) maupun dari 

kegiatan kakus (black water). Air limbah domestik yang dihasilkan harus dilakukan 

pengelolaan apalagi jumlahnya akan bertambah seiring dengan peningkatan jumlah 

penduduk (Novilyansa et al., 2020). Indonesia dalam mengelola air limbah sebagian 

besar masih menggunakan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat yang 

berupa tangki septik untuk mengendapkan lumpur tinja (Syamsul, 2021). Lumpur 

tinja yang ada di tangki septik belum aman untuk dibuang ke lingkungan karena 

masih harus diolah pada Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). 

 Kabupaten Purbalingga, yang memiliki jumlah penduduk 1.019.840 jiwa 

dan jumlah Kepala Keluarga (KK) 305.556 KK pada tahun 2022, hanya 6,38% dari 

total KK yang memiliki fasilitas sanitasi yang aman (Dinas Kesehatan Kabupaten 

Purbalingga, 2023). Kabupaten Banjarnegara memiliki kondisi sanitasi yang lebih 

buruk, yaitu dari jumlah penduduk 1.038.718 jiwa dan jumlah KK 306.556 KK 

pada tahun 2022 masih belum memiliki fasilitas sanitasi yang aman (Dinas 

Kesehatan Kabupaten Banjarnegara, 2023). Sanitasi aman yang ditargetkan oleh 

Kelompok Kerja Perumahan, Permukiman, Air Minum, dan Sanitasi (Pokja PPAS) 

Nasional adalah 15%. Akses sanitasi aman yang dimaksud adalah tersedianya 

fasilitas sanitasi yang dialirkan ke tangki septik dengan penyedotan rutin dan 

pengolahan melalui IPLT. Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banjarnegara 

belum memenuhi target sanitasi aman karena belum adanya IPLT di wilayah 

tersebut. 

Berdasarkan kajian sosial yang dilakukan sebagai dasar dan penentuan 

sikap, respon, serta kesediaan masyarakat terhadap perencanaan yang akan 

dilakukan, 100% masyarakat Kabupaten Purbalingga dan 90% masyarakat 

Kabupaten Banjarnegara menyetujui untuk dibangunnya IPLT untuk kedua 

kabupaten dengan skala regional. Data ini dihasilkan dari survei pendahuluan 
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dengan tingkat kepercayaan mencapai 91%. Selain itu, pembangunan IPLT juga 

dibutuhkan oleh masyarakat dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana yang 

dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 

Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yaitu pada Bab III 

Perlindungan Air Baku Pasal 15 ayat 4, “Setiap orang perseorangan atau kelompok 

masyarakat dilarang membuang air limbah secara langsung tanpa pengolahan ke 

lingkungan”. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 

Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029, 

Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banjarnegara masuk ke dalam wilayah 

pengembangan Barlingmascakeb (Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, 

dan Kebumen). Karena berada pada satu wilayah pengembangan, kebutuhan IPLT 

untuk Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banjarnegara oleh Pemerintah 

Daerah Provinsi Jawa Tengah diinisiasi untuk dibangun dalam skala regional untuk 

kedua kabupaten tersebut. Direncanakannya IPLT dengan skala regional dua 

kabupaten ini merupakan bentuk pelaksanaan otonomi daerah berupa kerja sama 

antardaerah yang berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 

12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah. Pembangunan IPLT 

dalam skala regional dua kabupaten dapat menguntungkan karena dapat 

mengefisiensi biaya, serta meningkatkan akses, kualitas, dan skala ekonomi 

sehingga penyelesaian permasalahan sanitasi dapat berjalan lebih efisien. 

Perencanaan IPLT dalam skala regional untuk Kabupaten Purbalingga dan 

Kabupaten Banjarnegara juga sudah tercantum dalam Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah sebagai peningkatan 

kondisi sanitasi di Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banjarnegara karena 

kedua kabupaten tersebut memiliki akses sanitasi air limbah yang paling rendah 

diantara kabupaten lainnya di wilayah pengembangan Barlingmascakeb. 

Perencanaan IPLT dalam skala regional untuk Kabupaten Purbalingga dan 

Kabupaten Banjarnegara ini juga sudah dilakukan studi kelayakan dan dinyatakan 

layak secara teknis, sosial, lingkungan, dan tata ruang.  
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Berdasarkan permasalahan dan kebijakan yang telah dipaparkan, diperlukan 

adanya Perencanaan Teknis Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Regional 

Purbanegara Provinsi Jawa Tengah. Perencanaan yang dilakukan akan mengatasi 

masalah yang telah dipaparkan. Selain itu, perencanaan juga dilakukan dalam 

memenuhi kebijakan yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa 

Tengah dan akan memperluas kesempatan dalam meningkatkan keuntungan daerah 

Provinsi Jawa Tengah.  

1.2  Identifikasi Masalah 

Adapun identifikasi masalah berdasarkan latar belakang yang telah disusun 

adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatnya jumlah penduduk yang akan menyebabkan peningkatan 

timbulan air limbah domestik sehingga berpotensi menyebabkan 

pencemaran lingkungan dan mengganggu kesehatan manusia. 

2. Belum terpenuhinya target sanitasi aman di Kabupaten Purbalingga dan 

Kabupaten Banjarnegara sehingga dibutuhkan fasilitas pengolahan lumpur 

tinja untuk meningkatkan akses sanitasi aman. 

3. Belum tersedianya fasilitas IPLT di Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten 

Banjarnegara sehingga lumpur tinja masyarakat tidak dikeluarkan secara 

berkala dan berpotensi menyebabkan lumpur tinja di tangki septik 

merembes ke lingkungan yang berakibat tidak terlaksananya kewajiban 

masyarakat dalam mengelola air limbah. 

1.3 Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah yang muncul dalam perencanaan IPLT ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Mengapa dibutuhkan perencanaan IPLT Regional Purbanegara Provinsi 

Jawa Tengah? 

2. Bagaimana rencana teknis dan estimasi biaya yang dibutuhkan dalam 

perencanaan IPLT Regional Purbanegara Provinsi Jawa Tengah? 
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1.4 Rumusan Tujuan 

Tujuan perencanaan IPLT Regional Regional Purbanegara Provinsi Jawa 

Tengah berdasarkan rumusan masalah yang dihasilkan adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis alasan dibutuhkannya perencanaan IPLT Regional 

Purbanegara Provinsi Jawa Tengah. 

2. Membuat perencanaan teknis dan estimasi biaya yang dibutuhkan dalam 

perencanaan IPLT Regional Purbanegara Provinsi Jawa Tengah. 

1.5 Pembatasan Masalah 

Untuk memastikan bahwa perencanaan yang dibahas pada tugas akhir ini 

tetap fokus pada topik bahasan, dilakukan pembatasan masalah sebagai berikut: 

1.5.1  Ruang Lingkup Wilayah 

Perencanaan IPLT akan dilakukan untuk wilayah pelayanan Kabupaten 

Purbalingga dan Kabupaten Banjarnegara yang berada pada radius maksimal 15 km 

dari lokasi IPLT. 

1.5.2  Ruang Lingkup Kajian 

Kajian yang dilakukan pada perencanaan IPLT ini akan berfokus pada hal-

hal berikut: 

1. Kondisi wilayah perencanaan dan kondisi eksisting sistem pengelolaan 

black water setempat 

2. Karakteristik sampel lumpur tinja wilayah perencanaan 

3. Sistem pengolahan lumpur tinja yang sesuai dengan karakteristik lumpur 

tinja yang direncanakan 

4. Detail Engineering Design (DED) unit pengolahan lumpur tinja yang 

dihitung berdasarkan kriteria desain unit pengolahan air limbah yang 

direncanakan. 

5. Bill of Quantity (BOQ) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang 

dibutuhkan untuk pembangunan, operasional, dan pemeliharaan IPLT yang 

direncanakan. 
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1.5.3  Ruang Lingkup Kegiatan 

Ruang lingkup kegiatan perencanaan IPLT ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengumpulkan data yang diperlukan baik data primer maupun data 

sekunder melalui metode observasi secara langsung dan studi literatur. 

2. Melakukan uji laboratorium terkait karakteristik lumpur tinja yang 

dihasilkan 

3. Merencanakan sistem pengolahan lumpur tinja yang diperlukan sesuai 

dengan karakteristik lumpur tinja yang dihasilkan. 

4. Melakukan perhitungan Detail Engineering Design (DED) unit pengolahan 

yang akan digunakan di IPLT yang direncanakan sesuai dengan kriteria 

desain unit yang direncanakan. 

5. Menghitung estimasi Bill of Quantity (BOQ) dan Rencana Anggaran Biaya 

yang diperlukan untuk pembangunan, operasional, dan pemeliharaan IPLT. 

1.6 Rumusan Manfaat 

Manfaat yang bisa didapatkan dari perencanaan IPLT ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi Penulis 

Sebagai sarana untuk menambah wawasan, meningkatkan keterampilan, 

dan mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan tentang perencanaan IPLT. 

2. Bagi Wilayah Pelayanan IPLT 

Sebagai referensi dan bahan pertimbangan dalam perencanaan 

Pembangunan IPLT Regional Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten 

Banjarnegara sehingga dapat dimanfaatkan dalam mengatasi permasalahan 

sanitasi dan meningkatkan kualitas lingkungan.
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